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ZPrAE Sp. z o.o. od lat produkuje i dostarcza energetyce układy lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej (LRW) dla rozdzielni WN, 110÷400 kV. Dotychczas były to zwykle 
urządzenia dla dużych, wielosystemowych rozdzielni (zabezpieczenia typu TSL-6 i TL-6r). 

Ponieważ z aktualnego rozporządzenia Ministra Gospodarki wynika obowiązek 
wyposażenia wszystkich rozdzielni 110 kV w automatykę LRW, firma ZPrAE posiada 
w swojej ofercie prosty, cyfrowy przekaźnik oznaczony symbolem TLH-5, przeznaczony 
dla rozdzielni pracujących w układach H3, H4 i H5. Dla rozdzielni 110 kV z jednym 
sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych firma ZPrAE proponuje nowy przekaźnik 
automatyki lokalnego rezerwowania wyłączników, oznaczony symbolem TL-7 

 

1. ZASTOSOWANIE. 

Przekaźnik typu TL-7 przeznaczony jest dla typowych rozdzielni 110 kV z jednym 
systemem szyn zbiorczych i służy do selektywnego otwarcia wyłączników wszystkich pól 
wiodących udziały prądu zwarcia w przypadku, gdy zawiódł (nie otworzył się) wyłącznik 
najbliższy miejscu zwarcia, pomimo zadziałania zabezpieczeń na jego wyłączenie. 
W takim przypadku LRW – po nastawionym czasie T1 – ponownie impulsuje na wyłącznik 
który zawiódł, a przy dalszym braku wyłączenia – po czasie T2 – otwiera wyłączniki 
wszystkich pól wiodących udziały prądu zwarcia.  
 

1.1 Podstawowe cechy przekaźnika LRW typu TL-7: 

 urządzenie można zastosować do rozdzielni z sekcjonowanym systemem szyn 
zbiorczych gdzie w polu łącznika szyn może znajdować się wyłącznik lub tylko 
odłączniki,  

 ilość pól rozdzielni do 7 
 budowa przekaźnika zapewnia możliwość dostosowania go do zmieniającego się 

schematu stacji – w trakcie jej rozbudowy o kolejne pola. 
 dwa kryteria stanu położenia wyłącznika: prądowe i zestyku pomocniczego, 
 dwa odrębne jednoobwodowe wejścia pobudzające LRW: 

o od zabezpieczeń których działaniu towarzyszy wzrost prądu, 
o od zabezpieczeń których działaniu nie towarzyszy wzrost prądu, 

 dwa obwody wyłączające dla każdego wyłącznika rozdzielni, wykonane w oparciu 
o układ stosowany w przekaźniku RSH-3 (przekaźnik „mocny”), umożliwiające 
przerwanie prądu cewki wyłącznika. 

 możliwe jest jednobitowe lub dwubitowe odwzorowanie odłącznika i wyłączników, 
 programowanie algorytmu działania w zależności od układu rozdzielni i zmiana 

nastaw realizowane są przy pomocy komputera przenośnego, 
 możliwość współpracy z przekładnikami 1 A lub 5 A.  

 
Wraz z urządzeniem TL-7 dostarczane jest oprogramowanie TL-7_EDIT 

umożliwiające samodzielną konfigurację i ułatwiające obsługę urządzenia.  
Cyfrowy przekaźnik TL-7, oprócz standardowych funkcji LRW jest rejestratorem 

zdarzeń. Przekaźnik umożliwia przekazywanie danych do stacyjnego systemu nadzoru 
oraz posiada wejście inżynierskie, pozwalające na zdalną komunikację z przekaźnikiem, 
obserwowanie jego stanu, odczytywanie zapisanych danych i ewentualną zmianę 
nastawień.  
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2. BUDOWA. 

Zastosowanie mikroprocesorowej technologii DSP (Digital Signal Processor) 
pozwoliło na stworzenie urządzenia zaawansowanego technicznie, a zarazem zwartego 
i prostego w obsłudze. Wewnętrzne człony nadprądowe i czasowe, oraz układ logiczny 
przekaźnika zrealizowano całkowicie w technologii cyfrowej. Przekaźnik TL-7 
produkowany jest w obudowie do montażu w ramach uchylnych szaf zabezpieczeń 
(kaseta 19”/9U). Podłączenie zewnętrznych obwodów zapewniają złącza dostępne na 
tylnej płycie kasety. W zależności od złącza jest to płyta tylna obudowy, bądź płyta modułu 
odpowiadającego za poszczególne obwody. Na płycie czołowej znajdują się diody 
sygnalizacyjne, przełącznik blokowania przekaźnika, oraz graficzny wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny z funkcją touchpad, umożliwiający odczyt nastawa/pomiarów, w tym 
między innymi aktualny schemat rozdzielni i wartości prądów. Dostarczane wraz z 
urządzeniem oprogramowanie zapewnia łatwość konfigurowania funkcji TL-7, a także 
późniejszą jego eksploatację. Dzięki niemu można on-line nadzorować na ekranie 
monitora komputerowego bieżący stan pracy zabezpieczenia, odczytywać dane z 
rejestratora i w razie potrzeby zmieniać konfigurację. 
 
2.1. Wymiary zewnętrzne 

Zabezpieczenie TL-7 w wykonaniu kasetowym zabudowane jest w kasecie typu 
EURO-19”/9U wykonanej z chromianowanego aluminium zapewniającego właściwą 
odporność na zakłócenia EMC.  
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Rys. 1. Wymiary zewnętrzne przekaźnika TL-7. 

2.2 Płyta czołowa 

Płyta czołowa TL-7 podzielona jest na dwie zasadnicze części – kaseta E1 oraz 
kaseta E2-E3. 
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2.2.1 Płyta czołowa kasety E1.  

Kaseta E1 składa się z część zasilającą przekaźnik, oraz moduł koncentratora, 
pozostałe miejsca pozostają w rezerwie, do ewentualnej dobudowy modułów realizujących 
funkcje opcjonalne takie jak: synchronizacja czasu według GPS, lub komunikacja 
w protokole IEC 61850.  
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Rys. 2. Widok kasety zasilania i komunikacji. 
 
A – Moduły zasilaczy MZT. 

Dwie modułowe przetwornice 220V (lub110V) DC / 24 V DC odpowiadają za 
zasilenie przekaźnika TL-7. Dla zwiększenia pewności pracy urządzenie wyposażone jest 
w dwa moduły zasilające pracujące równolegle i zasilane z różnych obwodów zasilania. 
Moc jednego zasilacza wystarcza do zasilenia całego przekaźnika. Poprawność pracy 
każdego zasilacza sygnalizuje świecenie zielonej diody „+24V” umieszczonej na płycie 
czołowej modułu MZT. Zanik napięcia wejściowego lub ewentualne uszkodzenie zasilacza 
jest sygnalizowane zaświeceniem żółtej diody „BS” i wysłanie sygnału do układu centralnej 
sygnalizacji „Zanik zasilania”. 
 
B – Moduł zasilacza MSN. 

Moduł MSN to stabilizator napięcia +5 V DC. Napięciem tym są zasilane układy 
logiczne. Poprawność pracy stabilizatora sygnalizowana jest świeceniem zielonej diody 
„+5 V”. Dioda ta gaśnie i zapala się żółta dioda  „SU”, oraz tworzony jest sygnał 
zewnętrzny „Zanik zasilania”, gdy napięcie +5 V wykroczy poza określone granice lub 
stabilizator ulegnie uszkodzeniu. 
 
C – Moduł koncentratora MKA. 

Modułem odpowiedzialnym za główne tory komunikacyjne, oraz zawierającym 
nieulotną pamięć służącą do archiwizacji zdarzeń jest moduł MKA. Ponadto na jego 
froncie znajduje się złącze USB umożliwiające podłączenie przenośnego komputera 
z zainstalowanym oprogramowaniem obsługi TL-7_EDIT. Wyświetlacz LCD, oraz zestaw 
diod informuje o stanie pracy koncentratora i drożności kanałów komunikacyjnych. 
Odpowiednio diody LED informują: 
 „TxD” „RxD” – żółte LED – nadawanie i odbieranie danych dla kanałów od 0-5 
 „PP” – żółta – sygnalizacja wymiany danych między procesorami. 
 „K1” – żółta – komunikacja procesora zewnętrznego nr 1 z procesorem głównym. 
 „K2” – żółta – komunikacja procesora zewnętrznego nr 2 z procesorem głównym. 
 „K3” – żółta – komunikacja procesora zewnętrznego nr 3 z procesorem głównym. 
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 „K4” – żółta – komunikacja procesora zewnętrznego nr 4 z procesorem głównym. 
 „K5” – żółta – komunikacja procesora zewnętrznego nr 5 z procesorem głównym. 
 „Puls” – żółta – migając informuje o synchronizacji czasu w urządzeniu według 

GPS. 
Oprócz wyżej opisanych sygnałów na płycie czołowej modułu znajduje się przycisk 

„ZEGAR” – służący do zmiany pokazywanej informacji na wyświetlaczu LCD 
(godzina > data > numer dnia tygodnia, rok > temp. wewnętrzna > nazwa stacji). 
 
2.2.2 Płyta czołowa kasety E2-E3.  

Kaseta E2-E3 wyposażona jest w: wielofunkcyjny ekran z funkcją touchpad, diody 
sygnalizacyjne zasilania, zakłócenia i wyłączenia, konfigurowalne diody sygnalizacyjne, 
oraz  przełącznik blokowania układu.  
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E3

E2

D - Przełącznik blokowaniaD - Przełącznik blokowania

B - Diody zasilania, zakłócenia i wyłaczenia.B - Diody zasilania, zakłócenia i wyłaczenia.

C - Diody sygnalizacyjneC - Diody sygnalizacyjne

A - Wielofunkcyjny ekran z funkcją touchpadA - Wielofunkcyjny ekran z funkcją touchpad

 
 

Rys. 3. Widok kasety (E2-E3). 
 

A – Wielofunkcyjny ekran z funkcją touchpad. 
Na zainstalowanym w centralnej części płyty czołowej wyświetlaczu widoczny jest 

aktualny schemat rozdzielni, stan pracy wszystkich wyłączników oraz wszystkie 
generowane sygnały. Wyznaczonym polem wyświetlacza dokonywane jest również 
Kasowanie (potwierdzenie) zadziałań TL-7. 

Funkcja touchpad wyświetlacza umożliwia dalszy monitoring, po dotknięciu pola 
danego wyłącznika wyświetlane są między innymi nazwa i numer pola, nastawy członów 
czasowych oraz wartości prądów. 
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Rys. 4. Przykładowy wygląd ekranu - schemat rozdzielni. 
 

 
 

Rys. 5. Przykładowy wygląd ekranu – pola. 
 

B – Diody sygnalizacyjne zasilania, zakłócenia i wyłączenia. 
Dioda zielona 
 ZASILANIE - informuje o prawidłowym zasileniu TL-7. 

Dioda żółta 
 ZAKŁÓCENIE - informuje o nieprawidłowości w układzie. 

Dioda czerwona 
 WYŁĄCZENIE - informuje o zadziałaniu TL-7.  

C – Konfigurowalne diody sygnalizacyjne. 
Z prawej strony wyświetlacza znajduje się siedem żółtych diod sygnalizacyjnych, 

dowolnie konfigurowalnych przez użytkownika i sygnalizujących wybrane z dostępnej 
w oprogramowaniu TL-7_Edit listy sygnały. Każda z diod posiada własne pole opisowe 
umożliwiające jej identyfikację. Opis wykonany może być na przeźroczystej foli wsuniętej 
w przeznaczoną do tego celu kieszeń płyty czołowej. 
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D – Przełącznik blokowania. 
Blokowanie działania TL-7 umożliwia bistabilny przełącznik opisany odpowiednio: 

 Układ CZYNNY - w razie potrzeby wyśle impulsy wyłączające. 
 Układ ZABLOKOWANY - impulsy wyłączające odcięte. 

 
2.3. Rozmieszczenie złącz. 

 

 
Rys. 6. Rozmieszczenie złącz zabezpieczenia TL-7. 

Na płycie tylnej umieszczone są złącza umożliwiające wykonanie połączeń 
zewnętrznych. Wraz z urządzeniem dostarczane są także wtyki. Zaleca się wykonanie 
podłączeń zewnętrznych przewodami typu LgY. Złącza pogrupowane są według ich 
przeznaczenia: 
 E1-07 – obwody zasilania, 
 E1-42 złącze serwisowe, 
 E2-(08-56) obwody prądowe, 
 E2-(60-76) obwody odwzorowania łączników i pobudzeń LRW od zabezpieczeń, 
 E2-80 moduł MSP-7 zawiera procesory realizujące wszystkie funkcje logiczne 

przekaźnika oraz pomiary i nastawienia (prąd rozruchowy, opóźnienia czasowe), 
 E2-84 obwody styków dodatkowych, 
 E3-(08-56) obwody pól – impulsy wyłączające, 
 E3-(64-72) obwody sygnalizacji i rejestracji. 
 Osobną grupą jest zestaw złącz komunikacyjnych typu RS232 i ST. 
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3. ZASADA DZIAŁANIA. 

Pobudzenie LRW inicjowane jest każdorazowo zadziałaniem zabezpieczeń na 
wyłączenie w danym polu.  

W normalnej sytuacji (gdy wyłącznik jest sprawny), po zadziałaniu zabezpieczeń – 
w ciągu kilkudziesięciu ms (czas ten zależy od typu wyłącznika) – następuje otwarcie 
wyłącznika pola i odpad zabezpieczeń. W tym przypadku nie dochodzi do zadziałania 
LRW, gdyż otwarcie wyłącznika i zanik pobudzenia układu LRW następuje przed upływem 
czasu T1.  

W przypadku uszkodzenia wyłącznika lub błędu (przerwy) w obwodach sterowania, 
po zadziałaniu zabezpieczeń nie następuje otwarcie wyłącznika – co stwierdza LRW na 
podstawie kryterium wyłącznikowego lub prądowego. W tym przypadku, po upływie czasu 
T1, przekaźnik TL-7 generuje ponowny impuls wyłączający na obie cewki wyłącznika tego 
pola (tzw. RETRIP). Jeżeli wyłącznik się otworzy, następuje odwzbudzenie zabezpieczeń 
pola, zanika kryterium wyłącznikowe (i/lub prądowe) i LRW się odwzbudza. Jeżeli jednak 
wyłącznik w dalszym ciągu pozostaje zamknięty, to po upływie czasu T2 układ LRW 
generuje impulsy wyłączające we wszystkich polach wiodących udziały w prądzie zwarcia.  

Układ lokalnego rezerwowania wyłączników w przekaźniku TL-7, dla każdego pola 
wyposażony jest w następujące układy:  
 człony nadprądowe dla poszczególnych faz, nastawiane wspólnie w zakresie 

0,05…2,0 In, (gdzie In prąd znamionowy wtórny przekładnika prądowego danego 
pola), służące do stwierdzenia stanu zamknięcia wyłącznika pola, poprzez pomiar 
przepływającego prądu (tzw. kryterium prądowe),  

 układ kontrolujący zestyk pomocniczy wyłącznika, stwierdzający stan zamknięcia 
wyłącznika (tzw. kryterium wyłącznikowe), 

 układ kontrolujący zadziałanie zabezpieczeń na wyłączenie w danym polu (tzw. 
pobudzenie LRW), 

 dwa człony czasowe T1 i T2 nastawiane w zakresie od 50 ms do 500 ms.  
Schematy logiczne przekaźnika LRW typu TL-7 dla 7-polowej, 1-systemowej, 
sekcjonowanej rozdzielni 110 kV przedstawiono na rysunku 8. 
 

 
 

Rys. 7. Schemat ideowy przykładowej rozdzielni 110 kV. 
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Rys. 8. Schemat logiczny przekaźnika LRW TL-7 dla rozdzielni 110 kV 7-polowej,  

1-systemowej, sekcjonowanej. 
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4. PRZYKŁADOWY SCHEMAT PRZEKAŹNIKA TL-7. 

 
 

Rys. 9. Schemat przyłączeń LRW dla przykładowej rozdzielni jednosystemowej 
sekcjonowanej, 7- polowej. Część 1/2. 



TL-7 

10 ZPrAE Sp. z o.o. 

 

 
 

Rys. 10. Schemat przyłączeń LRW dla przykładowej rozdzielni jednosystemowej 
sekcjonowanej, 7- polowej. Część 2/2. 
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5. OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE. 

Wraz z urządzeniem TL-7 użytkownik otrzymuje oprogramowanie TL-7_Edit 
umożliwiające jego konfigurowanie i eksploatację. Instalacyjne wersje programu 
dostarczane są na płytach CD.  
Program umożliwia: 
 wyświetlenie okna z widokiem rozdzielni i nastaw poszczególnych pól, 
 wyświetlenie okna konfiguracji układu TL-7, oraz konfiguracji diod sygnalizacyjnych 

na płycie czołowej, 
 wyświetlenie okna rejestratora zdarzeń, 
 pobieranie zdarzeń w trybie ON-LINE (po połączeniu z urządzeniem przez port 

szeregowy, lub port USB), analizę pobranych wcześniej zdarzeń. 
 

5.1. Konfiguracja urządzenia 

Program TL-7_EDIT umożliwia parametryzację urządzenia TL-7 w trybie ON-LINE, 
jak również przygotowanie pliku konfiguracyjnego (*.NAS) w trybie OFF-LINE, a następnie 
wysłanie go do urządzenia, po podaniu aktualnego hasła, podczas kolejnego połączenia 
z urządzeniem. 
Podstawowa konfiguracja układu TL-7 polega na: 
 nastawa członów nadprądowych w zakresie 0,05…2,0 In, 
 nastawy czasów T1, T2 w zakresie od 50 ms do 500 ms, 
 uaktywnieniu blokady Tb od trwałego pobudzenia układu TL-7 (czas Tb – od 0,1 s 

do 25 s z krokiem 0,1 s), 
 wybranie trybu odwzorowania stanu położenia łącznika w danym polu – 

odwzorowanie 1-bitowe lub 2-bitowe. 
Możliwa jest także programowa konfiguracja siedmiu sygnalizacyjnych diod LED 

umieszczonych na płycie czołowej TL-7. Daną diodę można na trwale załączyć, wyłączyć 
lub uzależnić jej działanie od jednego z predefinowanych zdarzeń dostępnych z listy 
rozwijalnej. Dana dioda może działać z podtrzymaniem do momentu skasowania lub bez. 
 

5.2. Rejestrator zdarzeń 

Lista zdarzeń składa się z następujących kolumn: 
 Lp. – liczba porządkowa zdarzenia, 
 Data – data zarejestrowania zdarzenia w urządzeniu, 
 Czas – czas zarejestrowania zdarzenia w urządzeniu (z dokładnością 1 ms), 
 Opis zdarzenia – tekst zdarzenia,  
 P/K – początek i koniec wystąpienia danego zdarzenia, 
 Kod – wartość będąca kodem zdarzenia.  

Przyjęto zasadę że zdarzenia alarmowe wyróżnione są kolorem czerwonym, 
ponadto początki zdarzeń wyświetlane są czcionką pogrubioną. 
Zdarzenia można przefiltrować: 
 przy użyciu filtru polowego, 
 według grupy zdarzenia (alarmowe, zakłóceniowe, komutacje, informacje, 

zdarzenia wewnętrzne), 
Zdarzenia można także posortować wg następujących grup: 
 sortowanie wg typów zdarzeń, 
 sortowanie wg czasu rejestracji danego zdarzenia, 
 sortowanie wg pól rozdzielni. 

Wszystkie zdarzenia można zapisać do pliku tekstowego (*.txt) oraz wydrukować. 
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6. PROJEKTOWANIE UKŁADÓW LRW Z TL-7. 

Poniższe rysunki przedstawiają przykładowe schematy aplikacyjne połączeń 
zewnętrznych LRW z zastosowaniem przekaźnika TL-7 dla rozdzielni 110 kV, 7-polowej, 
1-systemowej. 

 
6.1. Obwody prądowe. 

Wejścia prądowe przekaźnika umożliwiają przyłączenie obwodów prądowych 
siedmiu pól rozdzielni. Dla każdego z pól wewnątrz przekaźnika zabudowane są po cztery 
przekładniki pomiarowe, trzy dla każdej z faz, i dodatkowy dla prądu zerowego.  

 
 

 
 

Rys. 11. Przykładowe włączenie obwodów prądowych. 
 
6.2. Obwody pobudzenia, odwzorowania wyłączników i odwzorowanie odłączników 

sekcyjnych. 

Cztery złącza umożliwia podpięcie obwodów pobudzenia URW od zabezpieczeń, 
obwodów odwzorowania stanu wyłącznika (odłącznika). 
 

 
 

Rys. 12. Przykładowe włączenie obwodów pobudzenia i odwzorowania. 
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6.3. Obwody wyłączające. 

Dla każdego pola z wyłącznikiem przekaźnik realizuje dwa obwody wyłączające, 
wykonane w oparciu o układ stosowany w przekaźniku RSH-3 (przekaźnik „mocny”), 
umożliwiające przerwanie prądu cewki wyłącznika. Dodatkowo wyprowadzone są styki 
sygnalizacji wyłączenia.  
 

 
 

Rys. 13. Przykładowe włączenie obwodów wyłączających. 
 
6.4. Obwody ogólne. 

Na złącze sygnalizacji i rejestracji wyprowadzone są styki przekaźników informujące 
o stanie pracy przekaźnika zarówno do obwodów sygnalizacji centralnej, jak i rejestratora 
zakłóceń. Styki są pogrupowane na złączach: styki do sygnalizacji centralnej z jednym 
plusem sygnalizacji i styki rejestracji z jednym plusem rejestracji. 

 

 
 

Rys. 14. Włączenie obwodów sygnalizacji i rejestracji. 
 
Złącze zasilania przeznaczone jest do podpięcia zasilania urządzenia. Wewnętrzne 

zasilacze przystosowane są do pracy z zasilaniem 220 V DC +10/-20%. Możliwe jest także 
zastosowanie zasilaczy przystosowanych do pracy z zasilaniem 110 V DC +10/-20%. 
Dodatkowo w celach serwisowych wyprowadzone jest złącze, na którego zaciskach 
można zmierzyć napięcia wewnętrznych magistral zasilania, a także złącze umożliwiające 
zdalne kasowanie zadziałania przekaźnika. 
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Rys. 15. Włączenie obwodów zasilania, złącze serwisowe i kasowanie. 
 

6.5. Obwody komunikacji zewnętrznej. 

Przekaźnik w wykonaniu standardowym wyposażony jest w pięć zewnętrznych 
portów komunikacyjnych (Port 1,2,3,4,5). Są to porty ze złączami RS232 i światłowodowe 
ze złączami typu ST.  
 

 
 

Rys. 16. Włączenie obwodów komunikacji zewnętrznej 

Standardowo ustawione protokoły i szybkości transmisji dla poszczególnych 
kanałów to: 

 

Port Typ złącza. 
Adre

s  Prędkość protokół 
Kanał 1 Złącze 9 pinowe RS232 1 57600 firmowy ZP-6 
Kanał 2 Złącze 9 pinowe RS232 1 57600 firmowy ZP-6 
Kanał 3 Złącze światłowodowe ST 4 19200 IEC 870-5-103 
Kanał 4 Złącze światłowodowe ST 4 19200 IEC 870-5-103 
Kanał 5 Złącze światłowodowe ST 1 57600 firmowy ZP-6 

 

Dodatkowo na życzenie klienta przekaźnik może być wyposażony w moduł 
synchronizacji czasu GPS, w takim przypadku do tego celu wykorzystany jest 3 kanał 
komunikacji. 



TL-7 

ZPrAE Sp. z o.o. 15 

7. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRODUCENTA. 

Producent zapewnia pomoc w projektowaniu układów LRW z wykorzystaniem 
przekaźnika TL-7 (istnieje możliwość udostępnienia gotowych podkładów projektowych), 
dostarcza urządzenie w dowolnej uzgodnionej konfiguracji oraz sprawuje opiekę nad 
dostarczoną aparaturą w okresie gwarancyjnym, a po tym okresie zapewnia pełny serwis.  

Producent świadczy także usługi w zakresie projektowania nowych układów LRW, 
modernizacji istniejących układów – wraz z inwentaryzacją obwodów i pracami 
montażowymi w miejscu zainstalowania dostarczanej aparatury. 

 
 

 
Rys. 17. Przykładowy schemat połączeń zewnętrznych dla pola liniowego. 

 

 
Rys. 18. Przykładowy schemat połączeń zewnętrznych pola łącznika szyn z wyłącznikiem 

i z przekładnikami prądowymi. 
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Rys. 19. Przykładowy schemat połączeń zewnętrznych pola łącznika szyn z wyłącznikiem. 
 

 
 
Rys. 20. Przykładowy schemat połączeń zewnętrznych pola łącznika szyn z odłącznikami. 
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8. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEKAŹNIKA TL-7 

Pomocnicze napięcie zasilające 

Wartość znamionowa UPN: 220 V DC lub 110 V AC 
lub inne wg ustaleń.  

Dopuszczalny zakres zmian: 0.8 ÷ 1.15 UPN 
Pobór mocy: < 55 W  

Napięcie wejść binarnych 220 V DC lub 110 V AC 
lub inne wg ustaleń. 

Dopuszczalny zakres zmian napięcia wejść binarnych: 0.8 ÷ 1.15 UPN 
Pobór mocy wejść dwustanowych < 0.5 W/wejście 

Człony prądowe 
Prąd znamionowy 1 lub 5 A  
Częstotliwość znamionowa  50 Hz 
Obciążalność trwała  2JN

Wytrzymałość cieplna 1 s 100JN 
Pobór mocy <0,2 VA/fazę 
Zakres nastawień prądu rozruchu 0,05...2,0JN, co 0,05JN 

Współczynnik powrotu przekaźników prądowych 0,90 Ñ 0,05 
Czas powrotu przekaźników prądowych <12 ms 

Człony czasowe 
Zakres nastawień I stopnia działania LRW T1LRW =50…500 ms, co 1 ms 
Zakres nastawień II stopnia działania LRW T2LRW =50…500 ms, co 1 ms 

Przekaźniki wyłączające 
Ilość obwodów wyłączających 7 pól po dwa obwody na pole. 
Zdolności łączeniowe zestyków: 

- załączanie 
- prąd ciągły 
- wyłączanie 220 V DC L/R=40 ms 

 
10 A 
8 A 
3,2 A 

Przekaźniki pomocnicze 
Obwody sygnalizacji wyłączenia  7 pól po dwa obwody na pole. 
Zdolność łączeniowa zestyków: 

- prąd ciągły 
- wyłączanie 220 V DC L/R=40 ms 

 
5 A 
0,1 A 

Rejestrator 
Rejestrator zdarzeń 6243 zdarzeń. 

Komunikacja 
Kanał 1 na płycie tylnej/dolnej urządzenia Złącze RS232 / protokół ZP-6 
Kanał 2 na płycie tylnej/dolnej urządzenia Złącze RS232 / protokół ZP-6 
Kanał 3 na płycie tylnej/dolnej urządzenia Złącze światłowodowe ST/IEC 870-5-103
Kanał 4 na płycie tylnej/dolnej urządzenia Złącze światłowodowe ST/IEC 870-5-103
Kanał 5 na płycie tylnej/dolnej urządzenia Złącze światłowodowe ST/protokół ZP-6 

Izolacja 
Napięcie znamionowe izolacji: 250 V 
Znamionowe napięcie udarowe:                                       4000 V (1,2/50 s)  
Kategoria przepięciowa: III 
Wytrzymałość elektryczna izolacji: 2,5 kV; 50Hz; 1 min. 
Stopień ochrony obudowy: IP-40 

Dane ogólne 
Wymiary urządzenia 19”/9U/300 (483×400×345 mm), S×W×G 
Masa Około 12 kg. 
Dopuszczalny zakres temperatury pracy: 268 – 318 K (od -5° do +45° C) 
Dopuszczalna wilgotność otaczającego powietrza: < 95 % 
Dopuszczalne ciśnienie atmosferyczne 70-106 kPa (0 – 3000 m npm) 
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